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Розроблено метод оптимального вибору варіанта розподілу потужності пристроїв компенсації реактив-
ної потужності за умови мінімальних зведених витрат, який дозволяє знизити втрати електроенергії у транс-
форматорах комплектних трансформаторних підстанцій (КТП) і розподільній внутрішньозаводській мережі
електропостачання, а також забезпечує вибір оптимальної кількості і номінальної потужності трансформа-
торів КТП.
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Компенсація реактивної потужності є одним з най-
ефективніших енергозберігаючих заходів, який дозволяє
знизити втрати активної електроенергії при її передаванні,
розподілу та перетворюванні у трансформаторах мережі
електропостачання промислових підприємств за рахунок
зниження величини реактивної потужності, що пере-
дається через елементи електричної мережі.
Встановлення пристроїв  компенсації реактивної по-
тужності в мережах промислових підприємств стиму-
люється енергопостачальною організацією шляхом виз-
начення оптимального коефіцієнта реактивної потуж-
ності ( оптtgϕ ) в режимі максимального навантаження,
який встановлюється в договорі на постачання електрое-
нергії між енергосистемою та підприємством. У разі пе-
ревищення заданого коефіцієнта реактивної потужності
в режимі максимальних навантажень збільшується ве-
личина тарифної ставки оплати електроенергії на вели-
чину пропорційну перевищенню заданого коефіцієнта
реактивної потужності.
Загальна потужність пристроїв компенсації реактив-
ної потужності КУQ  визначається на основі забезпечення
балансу реактивної потужності на границі балансової на-
лежності: енергопостачальна організація – підприємство,
за умови забезпечення заданого коефіцієнта реактивної
потужності в режимі максимального навантаження.
Для компенсації реактивної потужності у мережах
підприємства найбільш ефективним є використання кон-
денсаторних батарей (КБ) і синхронних двигунів (СД), які
генерують реактивну потужність у режимі перезбуджен-
ня. Конденсаторні батареї застосовують у мережах з на-
пругою <1000 В (низьковольтні конденсаторні установки
(НКУ)) і у мережах з напругою >1000 В (високовольтні
конденсаторні установки (ВКУ)). Використання НКУ або
ВКУ визначається контрольними умовами мережі елек-
тропостачання підприємства із метою найбільш ефек-
тивної компенсації реактивної потужності. При цьому
перевагою ВКУ є менша питома вартість і менші питомі
втрати електроенергії на генерацію реактивної потуж-
ності, а застосування НКУ дозволяє знизити втрати елек-
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троенергії  у трансформаторах КТП і розподільній ме-
режі внутрішньозаводського електропостачання.
Можливість використання СД як джерела реактивної
потужності обумовлюється коефіцієнтом завантаження
за активною потужністю, в залежності від якого визна-
чається величина реактивної потужності, яку можуть
генерувати СД за умовами забезпечення динамічної
стійкості. Незважаючи на те, що питомі втрати на одини-
цю генеруємої реактивної потужності у СД значно більше,
ніж у конденсаторних батарей, якщо за умови технології
на виробництві установлені синхронні двигуни з коефі-
цієнтом завантаження, який допускає генерацію реак-
тивної потужності, то для компенсації реактивної потуж-
ності рекомендуються синхронні двигуни [1].
Таким чином, при виборі пристроїв компенсації ре-
активної потужності визначається найбільш ефективний
варіант розподілу сумарної потужності компенсуючих
пристроїв, визначеною за умовами забезпечення балан-
су реактивної потужності на границі балансової  належ-
ності, за видами джерел реактивної потужності (НКУ,
ВКУ і СД). Ця задача ускладнюється, оскільки на ефек-
тивний вибір розподілу пристроїв компенсації реактив-
ної потужності впливають багато інших чинників, які виз-
начають ефективність системи електропостачання про-
мислового підприємства (витрати на компенсаційні при-
строї, на трансформатори КТП, кабельні лінії 6–10 кВ,
втрати електроенергії в елементах мережі електропоста-
чання, витрати на генерацію реактивної потужності
і т. д.). Комплексне врахування усіх параметрів, які впли-
вають на ефективність вибору варіанта компенсації ре-
активної потужності, є досить складним, оскільки зміна
одного параметра, наприклад потужності НКУ, докорін-
ним чином змінює інші параметри (капітальні втрати на
НКУ і трансформатори КТП, втрати активної електрое-
нергії у трансформаторах і елементах розподільної ме-
режі) і, таким чином, визначення оптимального варіанта
є трудомісткою задачею, пов’язаною з розрахунком дос-
татньо великої кількості варіантів.
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Розроблені різні підходи до вирішення задачі вибору
виду, потужності і місця розміщення пристроїв компен-
сації реактивної потужності, які можна розділити за ви-
дом цільової функції, що потребує оптимізації.
Найбільше застосування знайшли такі методи визна-
чення оптимального розподілу пристроїв компенсації ре-
активної потужності, як метод кусково-безперервної
функції оптимальних зведених витрат [2] і метод визначен-
ня компенсації реактивної потужності за умови забезпе-
чення пропускної здатності трансформаторів КТП за ре-
активною потужністю при забезпеченні оптимального
коефіцієнта завантаження трансформаторів КТП. Суть
першого метода полягає у розрахунку цільової функції
оптимальних зведених витрат, яка визначається в залеж-
ності від вихідних даних системи електропостачання і ха-
рактеристик пристроїв НКУ і ВКУ, визначених у вигляді
відповідних критеріальних коефіцієнтів. Другий метод по-
лягає у тому що, вибір НКУ для і-тої КТП здійснюється у
вигляді двох складових. Основна частина обирається за
умовою забезпечення оптимального коефіцієнта заван-
таження трансформатора у режимі максимального на-
вантаження. Додаткова частина НКУ, яка визначається за
умови забезпечення мінімальних витрат [3].
Визначення розподілу компенсації реактивної потуж-
ності за вищенаведеними методами має певні недоліки.
В першому методі не враховуються втрати електроенергії
у трансформаторах КТП і визначення оптимальних зве-
дених витрат здійснюється з певними припущеннями.
У другому методі важко формалізувати процес виз-
начення коефіцієнта γ, який визначає доцільність уста-
новки додаткових НКУ за умовами мінімальних зведених
витрат. Тому для вибору оптимального варіанта розпод-
ілу потужності пристроїв компенсації доцільно розро-
бити метод, який дозволяє формалізувати вибір опти-
мального варіанта розподілу пристроїв, які використо-
вуються для компенсації реактивної потужності.
Тому, у статті представлено метод вибору оптималь-
ного варіанта розподілу КРП за умовою мінімальних зве-
дених витрат. Розглянемо суть запропонованого метода.
Вибір пристроїв КРП проводиться в такій послідов-
ності:
– для кожної КТП визначається оптимальний ко-
ефіцієнт завантаження;
– визначається потужність НКУ за умовою забезпе-
чення пропускної здатності трансформатора за реактив-
ною потужністю;
– визначається різниця приведених витрат для варі-
антів з використанням і без використання КБ на стороні
НН трансформатора.
Алгоритм вибору компенсуючих пристроїв наведе-
но на рис. 1.
Різниця в показниках характеристик НКУ і ВКУ виз-






КУ ККК −=Δ  оВКУоНКУоКУ ССС −=Δ ,   (1)
де ,*НКУК  
*
ВКУК  – питома вартість пристроїв НКУ і ВКУ
відповідно, тис.грн./кВАр; ,оНКУС  оВКУС  – питомі втрати
потужності у пристроях НКУ і ВКУ відповідно,кВт/кВАр.
Розрахунок проводиться окремо для і-того вузла (КТП).
Визначаються зведені втрати холостого хода і короткого
замикання трансформатора і-тої КТП, які враховують втра-
ти активної потужності в елементах мережі від джерела
живлення до трансформатора, обумовлені передаванням
додаткової реактивної потужності, яка дорівнює втратам
















де ,`XіPΔ  `KiPΔ  – втрати потужності холостого хода і ко-
роткого замикання відповідно, кВт; ,XI  KU  – струм хо-
лостого хода і напруга короткого замикання відповідно,
%; α – еквівалент реактивної потужності, який визна-
чається в залежності від віддаленості трансформатора від
джерела живлення і задається у вихідних даних для розра-
хунку, кВт/кВАр; HOMTS  – номінальна потужність транс-
форматора і-тої КТП, кВА.
За умовами мінімальних втрат електроенергії у транс-













К і , (3)
де −τM  число годин максимальних втрат, яке визначаєть-
ся в залежності від числа годин використання максималь-








⎛ +=τ Т . (4)
Визначається розрахункова потужність пристроїв
іQНКУрозр
,ТТрозрНКУрозр іііі QQQQ −Δ+= (5)
де −іQрозр  розрахункова реактивна потужність і-тої КТП,
кВАр; −Δ іQТ  втрати реактивної потужності у трансфор-
маторі і-тої КТП, кВАр; −іQТ  пропускна здатність транс-
форматора за реактивною потужністю, при забезпеченні
оптимального коефіцієнта завантаження, кВАр, яка роз-
раховується за формулою
( ) ⎟⎠⎞⎜⎝⎛ ⋅+⋅⋅=Δ 100100 HOMK2**ЗHOMTXTT SUKSInQ ii , (6)
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Рис. 1. Алгоритм вибору компенсуючих пристроїв: де КРМ – коефіцієнт різночасності максимумів навантаження; оптtgϕ  –
оптимальний коефіцієнт реактивної потужності, який задається енергопостачальною організацією; КТПn  – кількість КТП
ПОЧАТОК
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( ) 2розр2**ЗHOMTTT іii РKSnQ −⋅⋅=  , (7)
де −inT  число трансформаторів і-тої КТП; −iSHOMT  но-
мінальна потужність трансформатора і-тої КТП, кВА;
−іі QP розррозр , розрахункові активна і реактивна по-
тужність для і-тої КТП відповідно, кВт і кВАр.
Згідно визначеному за формулою (5) значенню
НКУрозрНКУстанд QQ ≥  визначається доцільність встанов-
лення компенсуючих пристроїв на боці нижчої напруги
(НН) трансформатора з використанням диференційного
коефіцієнта завантаження, який визначається за формулою:
( ) ( )2**З2*ЗЗ ііі ККК −=Δ , (8)
де *ЗіК , 
**
ЗіК  – коефіцієнти завантаження трансформатора
для умов без компенсації і з компенсацією реактивної
потужності на боці НН трансформатора відповідно.









З ⋅= , (9)
де *РіS  – розрахункова повна потужність КТП за умови
відсутності пристроїв НКУ, кВА:
( )2Трозр2розр*P ііi QQPS Δ++= , (10)
Для і-того вузла визначається різниця у втратах елек-
троенергії для варіантів без компенсації і з компенсацією
реактивної потужності, МВт ⋅ год
( ) ,10 3МНКУoKУ'КЗГT −⋅⋅⋅Δ−τ⋅Δ⋅Δ⋅=Δ ТQCРKnW m  (11)
де −МТ число годин використання максимального на-
вантаження.









⎛ ++=Δ WQКККЕн (12)
де нЕ  – коефіцієнт ефективності капіталовкладень;
оа ,КК  – нормативні коефіцієнти відрахувань на аморти-
зацію і обслуговування, %; β – вартість активної електро-
енергії, грн/кВтгод.
Якщо 0З ≤Δ , то установка НКУ на і-ому вузлі є недо-
цільною.
Потужність пристроїв у ВКУ визначається за фор-
мулою, кВАр
∑−= іQQQ НКУКУВКУ , (13)









( )+⋅+⋅+× ∑ ∑ ВКУоВКУНКУоНКУКТП QСQСК іі( ) ( ) +⋅τ⋅Δ⋅+⋅Δ⋅+ −∑∑ 3'К2З'ХT 10)8760[( mіііi РКPn
.]10)( 3MВКУоВКУНКУoННК β⋅⋅⋅⋅+⋅+ −∑ TQСQC і  (14)
Вибір пристроїв компенсації реактивної потужності
розглянемо на прикладі системи електропостачання ма-
шинобудівного заводу (вихідні дані наведені у табл. 1).
Техніко-економічні показники системи електропос-
тачання машинобудівного заводу при використанні зап-
ропонованого метода вибору компенсуючих пристроїв
(варіант 1) в порівнянні з варіантом вибору пристроїв
компенсації за умов забезпечення пропускної здатності
трансформаторів КТП (варіант 2) наведені в табл. 2.
Економічний ефект при використанні запропоновано-
го метода (варіант 1) у порівнянні з відомим методом виз-
начення розподілу компенсуючих пристроїв (варіант 2)
становить 152,7 тис. грн.
ВИСНОВКИ
Як видно з табл. 2 варіант з вибором пристроїв ком-
пенсації реактивної потужності за методом мінімальних
зведених витрат забезпечує значний економічний ефект.
Змінюючи у варіантах вихідні дані (число і потужність
трансформаторів КТП, вартість електроенергії і так далі)
можливо визначення оптимального варіанта вибору і
розподілу компенсуючих пристроїв, що відповідає ви-
мозі minЗЗ =∑ .
Запропонований метод вибору компенсуючих при-
строїв дозволяє:
– визначити оптимальний варіант розподілу компен-
сації реактивної потужності на стороні НН і ВН транс-
форматорів КТП;
– визначити оптимальне число і номінальну по-
тужність трансформаторів;
– визначити економічну ефективність від впроваджен-
ня компенсації реактивної потужності;
– формалізувати розрахунок компенсації реактивної
потужності в комплексі з вибором інших елементів елек-
тричної мережі.
Даний метод може бути використаний як на стадії
проектування електропостачання, так і при оцінюванні
ефективності електропостачання підприємства, яке зна-
ходиться в експлуатації.
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КТП3 Механоскладальний цех 714,2 810,3 150
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КТП6 Ковальська-пресовий цех 1218,5 1132,1 200
5032 ⋅⋅ ААШв
 










СД насосної станції 
кВт4002 ⋅  640,9 260,9 200
332 ⋅⋅ ААШв
 
 Сумарне розрахункове навантаження заводу ∑Р= 12861,7 кВт ∑Q = 8868,8 кВАр  
Таблиця 1. Вихідні дані для вибору компенсуючих пристроїв в системі електропостачання машинобудівного заводу
Показник  Позначення Одиниця вимірювання Варіант 1 Варіант 2 
Сумарна реактивна потужнісь КУ кВАр  кВАр 6050 6050 
Реактивна потужність пристройв НКУ  кВАр кВАр 5150 2450 
Реактивна потужність пристройв ВКУ  кВАр кВАр 900 3600 
Капітальні витрати  К тис. грн. 902,4 987,5 
Втрати електроенергії Δ W  МВт год 539,4 656,3 
Експлуатаційні витрати И тис. грн. 705,1 847,6 
Зведені витрати З тис. грн. 813,4 966,1 
Таблиця 2. Техніко-економічні показники варіантів вибору пристроїв компенсації реактивної потужності
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ВЫБОРА УСТРОЙСТВ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ПО
УСЛОВИЮ МИНИМАЛЬНЫХ ПРИВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ
Разработан алгоритм оптимального выбора варианта распределения мощности устройств компенсации
реактивной мощности по условию минимальных приведенных затрат, который позволяет снизить потери
электроэнергии в трансформаторах КТП и распределительной внутризаводской сети электроснабжения, а
также обеспечивает выбор оптимального количества и номинальной мощности трансформаторов КТП.
Ключевые слова: компенсация реактивной мощности, синхронный двигатель, конденсаторная батарея,
минимальные приведенные затраты, алгоритм, оптимизация.
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DEVELOPMENT OF OF REACTIVE POWER COMPENSATION SELECTION BY THE TERMS
OF MINIMUM REDUCED COSTS
Reactive power compensation (RPC) is one of the most effective energy saving measures that can reduce active power
losses during its transmission. Determination of the reactive power compensation distribution for the existing methods
has certain disadvantages. Therefore, the method of selection of the optimal way to allocate the RPC by the minimum
reduced cost is proposed. The algorithm choice allows compensating devices:
– to determine the best way to allocate the RPC on the low voltage (LV) side and high voltage (HV) transformer
complete transformer substations;
– to determine the optimal number and nominal power transformers;
– to determine the cost-effectiveness of the introduction of reactive power compensation;
– to formalize the calculation of RPC in combination with a selection of other items mains.
This method can be used as a power supply designing step, and evaluationof  the effectiveness of power supply
company which is operating.
Keywords: reactive power compensation, synchronous motor, capacitor bank, minimum discounted costs, algorithm,
optimization.
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